博物馆，规划馆维修改造说明
1、 水池中脱落石材建议重新湿贴，并在每块石材上采用2个M6不锈钢（316不锈钢）膨胀锚栓与墙体连接。
2、 蜂窝铝板包柱建议竖向接缝加设铝合金压板，通过不锈钢自攻螺钉或机制螺钉与内侧原有钢龙骨相连，做法详见节点图。
[image: 1742439526246]
3、 [bookmark: _GoBack]3、入口处顶面铝板吊顶建议全部拆除后重做，为保证结构的安全性，建议连同二层的栏杆基座一起全部重做，现有的栏杆建议按照现有规范进行改良，确保满足《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第6.6条和《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019中第6.7.3条关于栏杆栏板的规定。
附1：
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附2：
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