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1.此设计图则之版权归公司所有,非得本

公司批准,不得将任何部分翻印。

2.此图纸供招标及签合同之用,施工图必

须在安装前送呈本公司。

3.勿以比例量度此图,一切以图内标注为

准。

4.承包人须在工地核对图内标注.

5.使用此图时应同时参照建筑,结构图则

及其它有关图则与施工说明及合约内列

明的各项条件。

6.如发现有任何矛盾处,应立即通知本公

司。
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1

1

1

1

给排水图例说明

(1).图上标示之所有尺寸均以毫米为计算单位.

(2).若冷、热水点位在墙上，则由墙造出,否则由地造出.

(4).本图仅供甲方参考，实际布置根据现场具体情况而定.

(3).除特别注明外,图上所示尺寸均为完工后尺寸.

+300mmHW

CW

CW= 冷水供应位

HW= 热水供应位

距离完成地面高度为300mm

标注说明：

符号

HW  DN15mm  热水供应点，墙出离地300MM，地出离地100MM,特别注明除外.

说明

CW  DN15mm  冷水供应点，墙出离地300MM，地出离地100MM,特别注明除外.

ZW  DN15mm  直饮水供应点，墙出离地300MM，地出离地100MM,特别注明除外.

RO  DN15mm  软水供应点，离地300MM,特别注明除外.

WD  DN75mm  排水位，墙出离地50MM，地出离地100MM,特别注明除外.

CD  DN38mm  冷凝水排水位，墙出离地1800MM,特别注明除外.

       出水口

暗铺给水管

角阀或球阀

(平面视图"   "为冷水 "    " 为直饮水;"    "为热水)

地出给水管安装示意
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三角阀

由厨房承包商负责由甲方负责

去水管

A

700
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0

A

无地台水池安装示意图

8
0
0

完成地面3
0
0

三角阀

由厨房承包商负责由甲方负责

去水管

700

1
5
0

有地台水池柜安装示意图

由厨房承包商负责由甲方负责

A

存水弯

清扫口

冷热水供水管，由给排水承包商负责

排水管,由给排水承包商负责

完成地面

热水接口 冷水接口

(平面视图"   "为冷水 "   "为热水)

墙出给排水安装示意图

排水沟，由给排水承包商负责

A

150

30
0

CWHW

排水管安装参考图

1:2水泥沙浆20厚

地面需做散水斜面至排水渠

或土建排水渠贴瓷片

砌红砖120厚

75#水泥沙浆

回填陶粒

不锈钢板做排水渠

地面广西产白玉石600*300

防水胶层

2
5
0

3厘厚防滑板钻12厘孔做活动渠板

原建筑地面

排水渠两侧用不绣钢

排水明渠示意图

排水竖管,直接排除地板上的废水

矿物透明硅胶密封

1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料

成品地漏

1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料

20厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层

石材/瓷砖 装饰材料以设计为准

石材/瓷砖

地漏安装节点(一)

DN75mm  排水暗沟，预埋PVC或铁排水暗管,需与明沟或暗沟相连。坡度0.5%。

L*W*H排水明沟，需与隔油池/暗沟相连,坡度0.5%或按实际情况定。

三级隔油箱，安实际需求订做

沉渣池 600*600 *600mm。面盖不锈钢板

FD  DN100mm  地漏示意位置.

L*W*H排水暗沟，需与隔油池/明沟相连,坡度0.5%或按实际情况定。

不锈钢排水地沟

T型地沟

2、厨房内根据排水明沟(或地面排水地漏位置)做好坡度,保证厨房内不积水.

1、此图则中之尺寸,皆为完工之相对尺寸,不可按比例量取.

注意事项：

3、排水沟根据排水出口做好坡度0.5%, 所有水沟坡度全部向着总排水口方向。

8、排污出口经初级隔油隔渣净化处理，然后排至地面隔油池处理，最后排至市政管道。

9、本图及相关尺寸仅供施工参考.

4、凡暗明沟交汇处必须放置隔渣网。

5、地漏布置根据设计院地坪泛水布置,我司提供之地漏位仅为参考。

6、图中明沟与明沟之间的联通，具体做法由其它单位确定。

7、图中所示明沟地漏位置仅为参考，具体根据现场定。

暗沟

-
-
-
-
-
-
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地沟图
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1

1

1

1

1

给排水图例说明

(1).图上标示之所有尺寸均以毫米为计算单位.

(2).若冷、热水点位在墙上，则由墙造出,否则由地造出.

(4).本图仅供甲方参考，实际布置根据现场具体情况而定.

(3).除特别注明外,图上所示尺寸均为完工后尺寸.

+300mmHW

CW

CW= 冷水供应位

HW= 热水供应位

距离完成地面高度为300mm

标注说明：

符号

HW  DN15mm  热水供应点，墙出离地300MM，地出离地100MM,特别注明除外.

说明

CW  DN15mm  冷水供应点，墙出离地300MM，地出离地100MM,特别注明除外.

ZW  DN15mm  直饮水供应点，墙出离地300MM，地出离地100MM,特别注明除外.

RO  DN15mm  软水供应点，离地300MM,特别注明除外.

WD  DN75mm  排水位，墙出离地50MM，地出离地100MM,特别注明除外.

CD  DN38mm  冷凝水排水位，墙出离地1800MM,特别注明除外.

       出水口

暗铺给水管

角阀或球阀

(平面视图"   "为冷水 "    " 为直饮水;"    "为热水)

地出给水管安装示意

8
0
0

完成地面

1
0
0

3
0
0

三角阀

由厨房承包商负责由甲方负责

去水管

A

700

1
5
0

A

无地台水池安装示意图

8
0
0

完成地面3
0
0

三角阀

由厨房承包商负责由甲方负责

去水管

700

1
5
0

有地台水池柜安装示意图

由厨房承包商负责由甲方负责

A

存水弯

清扫口

冷热水供水管，由给排水承包商负责

排水管,由给排水承包商负责

完成地面

热水接口 冷水接口

(平面视图"   "为冷水 "   "为热水)

墙出给排水安装示意图

排水沟，由给排水承包商负责

A

150

30
0

CWHW

排水管安装参考图

1:2水泥沙浆20厚

地面需做散水斜面至排水渠

或土建排水渠贴瓷片

砌红砖120厚

75#水泥沙浆

回填陶粒

不锈钢板做排水渠

地面广西产白玉石600*300

防水胶层

2
5
0

3厘厚防滑板钻12厘孔做活动渠板

原建筑地面

排水渠两侧用不绣钢

排水明渠示意图

排水竖管,直接排除地板上的废水

矿物透明硅胶密封

1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料

成品地漏

1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料

20厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层

石材/瓷砖 装饰材料以设计为准

石材/瓷砖

地漏安装节点(一)

DN75mm  排水暗沟，预埋PVC或铁排水暗管,需与明沟或暗沟相连。坡度0.5%。

L*W*H排水明沟，需与隔油池/暗沟相连,坡度0.5%或按实际情况定。

三级隔油箱，安实际需求订做

沉渣池 600*600 *600mm。面盖不锈钢板

FD  DN100mm  地漏示意位置.

L*W*H排水暗沟，需与隔油池/明沟相连,坡度0.5%或按实际情况定。

不锈钢排水地沟

T型地沟

2、厨房内根据排水明沟(或地面排水地漏位置)做好坡度,保证厨房内不积水.

1、此图则中之尺寸,皆为完工之相对尺寸,不可按比例量取.

注意事项：

3、排水沟根据排水出口做好坡度0.5%, 所有水沟坡度全部向着总排水口方向。

8、排污出口经初级隔油隔渣净化处理，然后排至地面隔油池处理，最后排至市政管道。

9、本图及相关尺寸仅供施工参考.

4、凡暗明沟交汇处必须放置隔渣网。

5、地漏布置根据设计院地坪泛水布置,我司提供之地漏位仅为参考。

6、图中明沟与明沟之间的联通，具体做法由其它单位确定。

7、图中所示明沟地漏位置仅为参考，具体根据现场定。

暗沟

-
-
-
-
-
-

------

------ ------
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打餐窗口收碗窗口

12人

∅2100

收碗窗口

14人

∅2500

出餐窗口

传菜窗口

出餐窗口

烘

手

器

烘

手

器

厨房出餐

厨房出餐

传递半门

传递半门

操作间面积

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡防疫检验间

㎡

洗碗间 ㎡

清洁间

精加工间

㎡

㎡

副食库 ㎡

消毒间 ㎡

办公室

主厨房

㎡主食库

㎡更衣间

加工间 ㎡

面点间

操作间面积

总计 1040㎡

冷冻库

营养/家属餐厅 ㎡

冷藏库

备餐间1 ㎡

备餐间

㎡

㎡

㎡

售面间1 ㎡

洗碗间1

售面间 ㎡

二次更衣间 ㎡

水果间 ㎡

二次更衣间1

职工餐厅 ㎡

10m3/h DN25

双头双尾小炒灶

5m3/h DN25

六头煲仔炉

6m3/h DN25

三门海鲜蒸柜(燃气)

6m3/h DN25

双头矮汤炉

10m3/h DN25

双头大锅灶
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1

1

1

1

1

排烟送风图例说明

排气管道及风闸

由管道承包商提供并接驳至烟罩

新风管道及风闸

由管道承包商提供并接驳至烟罩

铝扣板天花

安装三防嵌入灯盘

区域补风鲜风补风

楼层

供应商负责

由厨房设备

炉具

地沟连盖

由厨房设备供应商负责

封墙钢

燃气管

托码

闸阀

由机电承包商负责

由厨房承包商负责

燃气管道安装后不能超过炉具前沿投影线

风闸位

后倾式离心抽风风柜

5层屋面

风闸位

排气管道及风闸

由管道承包商提供并接驳至烟罩

新风管道及风闸

由管道承包商提供并接驳至烟罩

铝扣板天花

安装三防嵌入灯盘

区域补风30%

鲜风补风70%

楼层

供应商负责

由厨房设备

炉具

地沟连盖

由厨房设备供应商负责

封墙钢

油烟净化器

管道井

燃气管

托码

闸阀

由机电承包商负责

由厨房承包商负责

燃气管道安装后不能超过炉具前沿投影线

-
-
-
-
-
-
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------ ------

排风系统走向图
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1.此设计图则之版权归公司所有,非得本

公司批准,不得将任何部分翻印。

2.此图纸供招标及签合同之用,施工图必

须在安装前送呈本公司。

3.勿以比例量度此图,一切以图内标注为

准。

4.承包人须在工地核对图内标注.

5.使用此图时应同时参照建筑,结构图则

及其它有关图则与施工说明及合约内列

明的各项条件。

6.如发现有任何矛盾处,应立即通知本公
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日  期

DATE  

1

1

1

1

1

给排水图例说明

(1).图上标示之所有尺寸均以毫米为计算单位.

(2).若冷、热水点位在墙上，则由墙造出,否则由地造出.

(4).本图仅供甲方参考，实际布置根据现场具体情况而定.

(3).除特别注明外,图上所示尺寸均为完工后尺寸.

+300mmHW

CW

CW= 冷水供应位

HW= 热水供应位

距离完成地面高度为300mm

标注说明：

符号

HW  DN15mm  热水供应点，墙出离地300MM，地出离地100MM,特别注明除外.

说明

CW  DN15mm  冷水供应点，墙出离地300MM，地出离地100MM,特别注明除外.

ZW  DN15mm  直饮水供应点，墙出离地300MM，地出离地100MM,特别注明除外.

RO  DN15mm  软水供应点，离地300MM,特别注明除外.

WD  DN75mm  排水位，墙出离地50MM，地出离地100MM,特别注明除外.

CD  DN38mm  冷凝水排水位，墙出离地1800MM,特别注明除外.

       出水口

暗铺给水管

角阀或球阀

(平面视图"   "为冷水 "    " 为直饮水;"    "为热水)

地出给水管安装示意

8
0
0

完成地面

1
0
0

3
0
0

三角阀

由厨房承包商负责由甲方负责

去水管

A

700

1
5
0

A

无地台水池安装示意图

8
0
0

完成地面3
0
0

三角阀

由厨房承包商负责由甲方负责

去水管

700

1
5
0

有地台水池柜安装示意图

由厨房承包商负责由甲方负责

A

存水弯

清扫口

冷热水供水管，由给排水承包商负责

排水管,由给排水承包商负责

完成地面

热水接口 冷水接口

(平面视图"   "为冷水 "   "为热水)

墙出给排水安装示意图

排水沟，由给排水承包商负责

A

150

30
0

CWHW

排水管安装参考图

1:2水泥沙浆20厚

地面需做散水斜面至排水渠

或土建排水渠贴瓷片

砌红砖120厚

75#水泥沙浆

回填陶粒

不锈钢板做排水渠

地面广西产白玉石600*300

防水胶层

2
5
0

3厘厚防滑板钻12厘孔做活动渠板

原建筑地面

排水渠两侧用不绣钢

排水明渠示意图

排水竖管,直接排除地板上的废水

矿物透明硅胶密封

1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料

成品地漏

1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料

20厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层

石材/瓷砖 装饰材料以设计为准

石材/瓷砖

地漏安装节点(一)

DN75mm  排水暗沟，预埋PVC或铁排水暗管,需与明沟或暗沟相连。坡度0.5%。

L*W*H排水明沟，需与隔油池/暗沟相连,坡度0.5%或按实际情况定。

三级隔油箱，安实际需求订做

沉渣池 600*600 *600mm。面盖不锈钢板

FD  DN100mm  地漏示意位置.

L*W*H排水暗沟，需与隔油池/明沟相连,坡度0.5%或按实际情况定。

不锈钢排水地沟

T型地沟

2、厨房内根据排水明沟(或地面排水地漏位置)做好坡度,保证厨房内不积水.

1、此图则中之尺寸,皆为完工之相对尺寸,不可按比例量取.

注意事项：

3、排水沟根据排水出口做好坡度0.5%, 所有水沟坡度全部向着总排水口方向。

8、排污出口经初级隔油隔渣净化处理，然后排至地面隔油池处理，最后排至市政管道。

9、本图及相关尺寸仅供施工参考.

4、凡暗明沟交汇处必须放置隔渣网。

5、地漏布置根据设计院地坪泛水布置,我司提供之地漏位仅为参考。

6、图中明沟与明沟之间的联通，具体做法由其它单位确定。

7、图中所示明沟地漏位置仅为参考，具体根据现场定。

暗沟

-
-
-
-
-
-

------

------ ------

排水点位图
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燃气图例说明

备注：

除特別注明外 图上所示尺寸均为完

工后尺寸

炉全压：

所有燃料热值 。

图中燃气管道走向及连线只是示意

具体管道走向由燃气专业公司根据现场

情况而定 但以不影响厨房工作人员的

正常操作为原则

符号

SS 蒸汽接驳位，管径及燃烧热量均表示在图上.

说明

GS 燃气接驳位，管径及燃烧热量均表示在图上.

燃料输送支管,离地150MM

蒸汽输送支管,离地150MM

燃气总表

闸阀

燃气燃气

炉具

燃气（工作范围）

闸阀

(由厨房设备供应商负责)

燃气管
截止阀

燃气接驳示意图

比例 未按比例

由厨房承包商负责

由机电承包商负责截止阀

完成地面

炉具 由厨房设备

承包商负责

 M³/H

厨房用气量明细表

**

 M³/H**

 M³/H**

 M³/H**

 M³/H合计

-
-
-
-
-
-

------

苏锡通人民医院综合楼

------ ------

燃气点位图
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可见光内外四周都有

(除冷库门内外)

天花
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380V/1.5KW +1200MM

多功能切菜机

220V/1.5KW +1200MM

土豆脱皮机

220V/1KW +1500MM

刀具消毒柜

220V/1KW +1500MM

刀具消毒柜

380V/12KW +1500MM

开水器带底座

220V/1.5KW +1200MM

绞切肉机

2*380V/12KW +450MM

双门蒸饭车(电热)留线2米
220V/1.5KW +450MM

洗米机

220V/0.5KW +450MM

三门海鲜蒸柜(燃气)

2*220V/0.5KW +450MM

双头双尾小炒灶 220V/2.5KW +450MM

双通暖碟台

220V/2.5KW +200MM

双通暖碟台

2*380V/12KW +450MM

双门蒸饭车(电热)留线2米
2*380V/12KW +450MM

双门蒸饭车(电热)留线2米

220V/0.8KW +2200MM

四门高身雪柜

220V/0.5KW +450MM

双门平台雪柜

220V/0.5KW +2000MM

灭火系统

2*220V/0.5KW +450MM

双头矮汤炉

2*220V/0.5KW +450MM

双头大锅灶

2*220V/0.5KW +450MM

双头大锅灶

2*220V/0.5KW +450MM

双头七星蒸炉

220V/0.5KW +450MM

单头单尾小炒灶

380V/5KW +450MM

电饼铛

220V/2.7KW +2000MM

发酵箱

380V/21KW +450MM

烤箱（留线2米）

220V/0.5KW +2000MM

灭火系统

220V/0.5KW +2000MM

灭火系统

220V/0.8KW +2200MM

四门高身雪柜

220V/0.8KW +2200MM

四门高身雪柜

220V/1KW +1500MM

刀具消毒柜

220V/1.5KW +1200MM

搅拌机

220V/2.2KW +1200MM

和面机

220V/2.2KW +1200MM

压面机

220V/4.4KW +2000MM

双门消毒柜（25A插座）

220V/4.4KW +2000MM

双门消毒柜（25A插座）

380V/47KW +450MM

通道式洗碗机（留线2米）

220V/1KW +2200MM

双门展示柜

220V/0.75KW +1200MM

分体式制冰机

220V/0.5KW +450MM

双门平台雪柜

220V/1KW +1500MM

刀具消毒柜

220V/0.1KW +吊顶

紫外线消毒灯

380V/15KW +450MM

电磁蒸包炉（留线2米）

2*380/15KW +450MM

双头煮面调汤炉（留线2米）

四格售饭柜(25A插座)

220V/5.5KW +450MM

五格售饭柜（25A插座）

220V/5.5KW +450MM

220V/0.5KW +450MM

双门平台雪柜

220V/0.1KW +吊顶

紫外线消毒灯

220V/0.1KW +吊顶

紫外线消毒灯

220V/0.1KW +吊顶

紫外线消毒灯

220V/1KW +2200MM

立式冷柜

220V/5.5KW +450MM

保温汤饭台（25A插座）

220V/5.5KW +450MM

保温汤饭台（25A插座）

220V/0.3KW +1200MM

电子落地称

380V/5KW 天花落下

冷冻库

380V/5KW 天花落下

冷藏库

2*220V/0.5KW +450MM

感应龙头 220V/1.5KW +1300MM

烘手机

220V/1.5KW +1300MM

烘手机

220V/0.5KW +450MM

感应龙头

220V/2.2KW +2000MM

热风循环消毒柜（16A插座）

220V/0.1KW +吊顶

紫外线消毒灯

220V/0.1KW +吊顶

紫外线消毒灯 四格售饭柜(25A插座)

220V/5.5KW +450MM 2*380/15KW +450MM

双头煮面调汤炉（留线2米）

220V/5.5KW +450MM

保温汤饭台（25A插座）四格售饭柜(25A插座)

220V/5.5KW +450MM

380V/1KW +2300MM

轴流风机（留线）

风机控制箱离地1.5m，需预留风机控制箱电源进线

风机控制箱出线需预留2组三相五线电缆至屋顶风机处

电缆线由水电安装公司提供及安装

380V/15KW

风机控制箱离地1.5m，需预留风机控制箱电源进线

风机控制箱出线需预留2组三相五线电缆至屋顶风机处

电缆线由水电安装公司提供及安装
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电位图例说明

5、导线均穿阻燃管,线路敷设可选择明暗相结合.

2、本厨房要求三相五线制供电系统,保护接地对地电阻不大于4欧姆.

3、接线位室内均预留2米(除特别注明).

4、每个电位与控制箱连接，且独立控制(包括插座).

1、图中所标注尺寸均为土建完工之前尺寸,不可按比例量取(单位为毫米).

6、厨房配电箱备用开关（5KW/组）.

8、所有风柜马达及净化设备线路，需由接线位接至现场马达实际安装位置.

9、此图要求每个功能区电位需连接到空气开关,图中所示空气开关位置仅供参考.

10、门洞上面应预留插座，方便连接灭蝇灯设备。

11、厨房设计总用电容量约为:

380V/**KW   220V/**KW

7、此图只含厨房设备用电，不含照明及其他设备用电.

12、本图仅供甲方参考，实际布置根据现场具体情况而定。

出线位（置于天花出线），预留2m电源线接设备.

出线位（置于地台出线），预留2m电源线接设备.

220V/50Hz 10A,五孔防水插座，离完成地台面1200毫米高或另外标示.

380V/50Hz,防水插座，离完成地台面1200毫米高或另外标示.

220V/50Hz 16A,三孔防水插座，离完成地台面1200毫米高或另外标示.

单相防水接线盒，预留2m电源线接设备

建议之厨房电源总电箱位置

三相防水接线盒，预留2m电源线接设备

风机启动保护器，安装高度1500mm

星三角起动器

磁力起动器

网线接口，离完成地台面1200毫米高或另外标示.

电源开关制,离完成地台面1500毫米高,及用电量于图上标示.

电源开关制,离完成地台面1500毫米高,及用电量于图上标示.

符号 说明

单/双联一位电源开关制，距离完成地面1500mm

单/双联二位电源开关制，距离完成地面1500mm

单/双联三位电源开关制，距离完成地面1500mm

单/双联四位电源开关制，距离完成地面1500mm

600*600集成吊顶灯

筒灯

1200*185长条形吊灯

标注样式说明:

2*220V 0.5KW +300MM

双头双尾小炒灶

电源相数

接线位数量

设备功率

设备名称

样式一：

出线位安装高度

包塑蛇皮管 蛇皮管接头 电源线

预留1500MM 预留500MM

地出线位由机电施工方完成

需做防水处理

地面出线位示意图

地出线

完成地面

200
外套PVC硬管

预留2米设备电源线

由机电施工方完成

暗装墙体出线位示意图

5001500

外带包朔蛇皮管
高度参考设备标示

接线盒

完成地面

天花
接线盒

预留线

地面

预留线

接线盒

插座或

接线盒

插座或

预留线

预留线头示意图

暗装插座施工示意图

电源插座

完成地面

工作范围

预留2.Om电线

开关掣

电源出口

KITCHEN

EQUIPMENT

KITCHEN

EQUIPMENT

或

插座

开关掣

OR

厨房设备

厨房设备

电力承包商工作范围 厨房承包商工作范围

厨 房 设 备 供 电 接 驳 分 界 图

开关掣

220V出线位

380V出线位

厨房总配电柜
厨房区域配电箱

或空气开关箱

(单相/三相)

(SPN/TPN)

(单相)

(SPN)

(三相)

(TPN)

(单相)

(SPN)

(单相/三相)

(SPN/TPN)

备用电源

外带包朔蛇皮

管或防水管

-
-
-
-
-
-

------

------ ------

电位图
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