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更改 数量 文件号 签名 日期
设 计 
审 核
工 艺

标准化
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建设单位

工程名称
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医院

工程

净化

图样标记 重 量 比 例

第  张 共  张

AutoCAD SHX Text
  C、其它需业主配合事宜:     1、施工范围内的大楼外窗安装，外窗为全封闭结构。     2、施工范围线上的防火门安装、幕墙门窗的安装、防护安全栏杆的安装。     3、空调设备机房楼板和墙面的开孔、扩孔及该项目完工后的修复工程；空调设备基础。     4、空调机房顶面、地面内装修。     5、空调设备机房地面需进行防水处理，楼面面层需进行环氧或地砖处理，防尘。     6、为了防冻，业主需要在冬季对机房进行必要的采暖处理，确保机房温度不底于5 。     7、其他安装施工队应在该项目进场后再施工。 五、门窗装饰工程选材详细说明     1、门窗大小、位置、尺寸详见设计平面图;外墙窗不在此次施工范围内。     2、电动动悬挂式自动移门，每樘门设有观察窗，采用脚感     应加手动开启方式，有自动半开、全开、延时关闭功能。            5、消防联动门：火灾时自动开启处于常开状态，并具有信号反馈功能，断电时能手动开启；      6、电动启闭门：火灾时自动开启，并处于开启状态，断电时能手动开启；      7、常开防火门：火灾时能自动关闭，并具有信号反馈功能。  六.其他     1、防辐射设计见平面图，在施工时，防辐射设计的铅当量以甲方确认为准。     2、空调机房内装饰净化专业厂家仅做墙面隔音处理；其他装饰甲方完成。         3、范围内所有外窗均安装窗帘盒，其内侧窗台板为人造大理石制作。     4.装饰材料及门窗的品牌选用根据招投标文件及工程量清单使用；没有说明的采用合格品及装饰材料需用原则选用。     4、各部位施工前均应复核各专业图纸，遇到图纸有矛盾的地方请及时联系专业设计负责人或工程主持人联系，        协商解决。     5、本设计所选用的产品及材料需符合国家相关质量检测标准。     6、建筑装修施工时，需与其他各工种密切配合，严格遵守国家颁布的有关标准。     7、消防设计由其他单位另行设计。 

AutoCAD SHX Text
日   期

AutoCAD SHX Text
签   署

AutoCAD SHX Text
专   业

AutoCAD SHX Text
姓   名

AutoCAD SHX Text
一、设计依据    1、依据甲方提供的图审后的电子版建筑平面图及建设单位的要求。    2、参照规范及标准：      《综合医院建设标准》建标110-2021      《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014      《洁净厂房设计规范》GB50073-2013      《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)      《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021      《民用建筑通用规范》GB55015-2022      《建筑环境通用规范》GB55015-2021      《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010      《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018           《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209--2010      《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020      《医院消毒卫生标准》GB15982-2012       医院手术部（室）管理规范     2010年1月1日起施行 2010年1月1日起施行 年1月1日起施行 1月1日起施行 月1日起施行 1日起施行 日起施行       以上技术规范及要求所使用的标准和规范包括但不限于以上内容，如与最新的标准发生矛盾时，按最新标准执行。 二、工程概况      ;     1.项目名称：常熟中医院防辐射改造工程专项设计        1.项目名称：常熟中医院防辐射改造工程专项设计   1.项目名称：常熟中医院防辐射改造工程专项设计        2. 建设地点：常熟中医院大楼一层。      3.本专项设计为常熟中医院改造工程净化专项设计, 位于一层，层高4.5m 。       4、项目内容：改造设计面积共：约166平米 ，1间DSA室室、1间CT室、1间DR； 三、建筑装饰用材及施工要求：     1、装饰面用材要求详见平面图及装饰材料表；洁净手术部装饰遵循不产尘、不易积尘、耐腐蚀、耐碰撞、不开裂、防潮防霉、容易清洁、环保节能和符合防火要求的总原则。     2、图中所示相对地面标高均以电梯出口处完成贴面为基准点测量。       3、所有地板卷材拼缝，平整无缝；DSA地板踢脚与地面交界处做成R 30mm圆弧过渡，其它区域地板踢脚与地面交界处做成小圆弧 过渡。 

AutoCAD SHX Text
    6、位于管井内的上下水管和风管等管道，均采用同相邻墙面材料进行包封。     7、无机预涂板墙面的阳角处采用40*40阳角到顶护角。     8、无机板墙面材料相接处应预留3mmx3mm的槽口，采用弹性防霉密封胶缝隙。   9.楼板到吊顶龙骨吊杆高度超过1.5米加设反支撑；楼板到吊顶龙骨吊杆高度超过超过2.5米采用 转换层。    9.楼板到吊顶龙骨吊杆高度超过1.5米加设反支撑；楼板到吊顶龙骨吊杆高度超过超过2.5米采用 转换层。       10、手推门体重量超过35kg时门框采用50*50*2方管龙骨加固;自动门采用12#槽钢加固。    11.防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底层基层。    13、该项目施工范围护士台及家具、床、无影灯、吊塔不在净化设计范围内;    14、消防联动门火灾时自动开启且保持常开，并具有信号反馈功能，断电时能手动开启。 四、土建配合要求   A、地面要求:     1、铺PVC地板的区域，地面基层采用水泥砂浆找平压光，偏差不超过5mm(2m*2m)。     2、水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求。     3、水泥砂浆面层的体积比（强度等级）必须符合设计要求，且体积比应为1：2，强度等级        不小于M15。     4、面层表面应洁净，无空鼓、裂纹、麻面、起砂等缺陷。   B、墙面要求:     1、按图砌筑土建隔墙，面层需抹灰，达到高级水平。     2、面层表面应洁净，无空鼓、裂纹、麻面、起砂等缺陷。 

AutoCAD SHX Text
装饰设计和施工说明
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第  张 共  张

AutoCAD SHX Text
上卷踢脚线

AutoCAD SHX Text
顶面

AutoCAD SHX Text
地面

AutoCAD SHX Text
装饰用材

AutoCAD SHX Text
吊顶高度

AutoCAD SHX Text
房间名称

AutoCAD SHX Text
装 饰 一 览 表

AutoCAD SHX Text
DSA室

AutoCAD SHX Text
3.008

AutoCAD SHX Text
6mm无机预涂板,硅胶密封

AutoCAD SHX Text
2.0mm防静电PVC卷材，踢脚高度为100mm

AutoCAD SHX Text
2.9m

AutoCAD SHX Text
3.0mm自流坪+2.0mm抗静电PVC卷材

AutoCAD SHX Text
2.0mm抗静电PVC卷材

AutoCAD SHX Text
3.0mm自流坪+2.0mm抗静电PVC卷材

AutoCAD SHX Text
20*40*1.2方管龙骨+1.0mm厚

AutoCAD SHX Text
50*30*1.2方管龙骨+1.2mm

AutoCAD SHX Text
燃烧性能级

AutoCAD SHX Text
燃烧性能级

AutoCAD SHX Text
燃烧性能级

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
燃烧性能级

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
墙面装饰材料

AutoCAD SHX Text
日   期

AutoCAD SHX Text
签   署

AutoCAD SHX Text
专   业

AutoCAD SHX Text
姓   名

AutoCAD SHX Text
DR

AutoCAD SHX Text
厚电解钢板（工厂制作喷塑）,背贴9.5厚石膏板，硅胶密封

AutoCAD SHX Text
电解钢板（工厂制作喷塑）,背贴9.5厚石膏板，硅胶密封

AutoCAD SHX Text
踢脚高度为100mm

AutoCAD SHX Text
600*600矿棉板

AutoCAD SHX Text
防辐射材料

AutoCAD SHX Text
房间名称

AutoCAD SHX Text
防辐射设置一览表

AutoCAD SHX Text
DSA室

AutoCAD SHX Text
DR室

AutoCAD SHX Text
CT室

AutoCAD SHX Text
墙内

AutoCAD SHX Text
土建墙侧内批4Pb钡水泥/龙骨20*40*1.2厚镀锌龙骨+4Pb铅板

AutoCAD SHX Text
土建墙侧内批钡水泥/3Pb铅板

AutoCAD SHX Text
土建墙侧内批钡水泥/4Pb铅板

AutoCAD SHX Text
顶内

AutoCAD SHX Text
组合龙骨+3Pb铅板

AutoCAD SHX Text
20*40*1.2厚镀锌龙骨+阻燃板+2Pb铅板

AutoCAD SHX Text
20*40*1.2厚镀锌龙骨+阻燃板+3Pb铅板

AutoCAD SHX Text
地内

AutoCAD SHX Text
楼板（原地面）+30mm钡水泥+15mm混凝土找平

AutoCAD SHX Text
窗

AutoCAD SHX Text
4Pb铅玻璃，窗框采用1.2厚电解钢板，静电喷涂

AutoCAD SHX Text
门

AutoCAD SHX Text
防辐射门4Pb,配套门框

AutoCAD SHX Text
楼板（原地面）+20mm钡水泥+25mm混凝土找平

AutoCAD SHX Text
3Pb铅玻璃，窗框采用1.2厚电解钢板，静电喷涂

AutoCAD SHX Text
防辐射门3Pb，配套门框

AutoCAD SHX Text
楼板（原地面）+30mm钡水泥+15mm混凝土找平

AutoCAD SHX Text
4Pb铅玻璃，窗框采用1.2厚电解钢板，静电喷涂

AutoCAD SHX Text
防辐射门4Pb，，配套门框

AutoCAD SHX Text
6mm无机预涂板,硅胶密封

AutoCAD SHX Text
2.0mm防静电PVC卷材，踢脚高度为100mm

AutoCAD SHX Text
3.0mm自流坪+2.0mm抗静电PVC卷材

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
600*600矿棉板

AutoCAD SHX Text
3m

AutoCAD SHX Text
注：混凝土楼板按照1PB铅当量核算,施工前需检测楼板的防辐射情况，如不符合与设计联系。

AutoCAD SHX Text
楼板上安装

AutoCAD SHX Text
顶内3.55米处安装

AutoCAD SHX Text
顶内3.55米处安装

AutoCAD SHX Text
钡水泥厚度根据墙体批荡
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20
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6
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普
通
病
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40

20
10%
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6

15%
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50%
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40
25%
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-
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