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上上备品备件室

（S=76㎡）
资料室

（S=76㎡）
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SCALE 1:100

TOP PLAN
一层插座布置平面图

300x100强电金属桥架
贴梁底吊装 电缆规格，详见系统

电源就近引来，埋深-0.7m

进线埋地交接处需做好防渗
防水及密闭封堵。
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电气设备材料图例表及安装要求

序号 图 例 设 备 名 称 型 号/规 格（主要参数） 安 装 要 求

（因机房用电功率较大，超出常规低压供电范围，建议委托专业的供配电单位进行深化.


