
灭火剂输送管道

防火封堵示意图

金属管道过楼板套管及封堵大样图

金属管道过墙套管及封堵大样图

4. 在墙体一侧或楼板下侧临时固定干净模板（可为铁板,木板或防火板）。

5. 将混合好的防火泥填入洞口中至所需厚度,楼板105mm,墙体90mm。

6. 等防火泥固化后（45分钟左右）将模板除去。

7. 选用适合规格的阻火圈套在墙体两侧或楼板下侧。

8. 在管道与防火接缝处用防火胶封边,并包裹阻火圈。

9. 同一洞口穿越多条管道时,管道与管道间隙不小于50mm。
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